
采购需求书
1、 项目概况及总体要求
项目位于江苏省镇江市解放路438号，江苏大学附属医院外科地下室，约克主机YSEXEXS45CJE的压缩机按照设备使用要求，应根据使用情况进行维护保养，最长不超过7年必须大保养。我院2台约克双工况主机运行至今于2014年对压缩机做过一次大保养，1号双工况电机使用至今未大保养过。现准备对1、2号双工况压缩机和1号双工况电机进行大保养。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他 
用途说明：外科地下室约克YSEXEXS45CJE1、2号双工况压缩机和1号双工况电机进行大保养，保证约克制冷机组正常运行。    
三、工作内容及要求
1、工作内容及清单
（1）压缩机工程量清单
	序号
	工作内容
	数量
	备注

	1
	机组回收冷媒
	2
	

	2
	压缩机从机组上拆卸
	2
	

	3
	压缩机返厂维修保养
	2
	

	4
	压缩机测试
	2
	需提供约克原厂测试报告并盖章

	5
	压缩机返回安装就位
	2
	

	6
	电机与压缩机对中
	2
	

	7
	氮气保压
	2
	

	8
	抽真空
	2
	

	9
	回填冷媒
	2
	

	10
	接线调试
	2
	

	11
	开机运行测试
	2
	　

	12
	验收
	2
	　


[bookmark: _Toc34831882]（2）压缩机内部更换配件清单
	序号
	工作内容
	数量
	备注

	1
	轴承套件
	2套
	

	2
	轴封套件
	2套
	

	3
	O圈包
	2套
	

	4
	平衡活塞组件
	2套
	

	5
	加减载密封环
	2套
	


（3）电机工程量清单
	序号
	工作内容
	数量
	备注

	1
	电机从机组上拆卸
	1
	

	2
	电机拆解
	1
	

	3
	内部的清灰除尘
	1
	

	4
	前后的轴承更换
	1
	

	5
	电机绝缘浸漆、烘干
	1
	

	6
	引出线更换
	1
	

	7
	动平衡维护
	1
	

	8
	油漆喷涂
	1
	

	9
	重新安装就位
	1
	

	10
	电机与压缩机对中
	1
	

	11
	接线调试
	1
	

	12
	开机运行测试
	1
	　

	13
	验收
	1
	　


[bookmark: _Toc57281545]2、技术要求
（1）约克1、2双工况主机压缩机维修保养后，需提供约克原厂的测试检验报告并盖章。机组维修完毕后，机组运行正常，其他运行参数符合要求。
[bookmark: _Hlk119184071]（2）1号双工况主机电机运转时轴承异响，维修保养后，需对电机和压缩机进行对中，机组运转时，电机轴承应无异响。
四、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	服务标准
	
	（1）约克1、2双工况主机压缩机维修保养后，运行正常。
（2）约克双工况1号主机电机维修保养后，装配试机，机组恢复正常运行。
（3）一年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12时内排除故障或采取相关应急措施。

	2
	验收标准
	★
	(1) 为了保证压缩机、电机大保养后机组保持原厂技术要求。供货商须提供约克厂家针对此服务的售后服务承诺证明材料。按约克标准提供服务，压缩机、电机大保养后并调试机组，机组应当运行正常。
(2) 为保证维修质量，保养后需将更换下的配件一并拖回交于甲方。

	3
	工期要求
	
	工期25天

	4
	付款方式
	
	维修安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起3个月内付90%货款；在设备正常稳定使用，且乙方已经履行其约定全部义务的情况下，1年后3个月内甲方付清10%余款。



五、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（1）须提供单位营业执照复印件，营业范围必须具有与本项目相关内容。
（2）须提供约克厂家售后服务授权承诺证明材料。
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录， 近三年以来的经营活动中没有违法记录。
（4）维修单位必须具有稳定的技术人员服务队伍，并配有较强的专业技术服务能力，
[bookmark: _GoBack]能提供快速的售后服务响应。


申购单位（公章）：
                    或项目负责人（签字）：
                                      年  月  日


