 江苏大学附属医院配电房施耐德MT型断路器维修项目询价意向书
1、 项目名称：江苏大学附属医院配电房施耐德 MT型断路器维修项目
2、 概况及要求：
1. 外科配电房部分施耐德 MT型断路器需维修更换配件（见附件报价清单）。
2. 服务工作内容：
中标单位负责准备配件到现场进行低压配电室施耐德 MT型断路器维修更换配件工作，作业时严格按照施耐德 MT型断路器维修操作规程进行维修工作，注意人身及设备的安全。维修工作结束后提供专业的维修后的检测报告。
3. 中标单位必须对本项目配备专职项目负责人。维修作业期间，中标单位项目负责人全程负责现场安全,发生任何安全事故与招标单位无关。
4. 中标单位派出的维修施工人员必须具备现场维修施耐德 MT型断路器的资质。
5. 所需要更换的配件必须为施耐德断路器原厂配件（须提供产品合格证）。
6. 质保期：壹年（以验收之日起计）。
7. 质保期内，更换过的断路器配件发生故障，中标方须在接到招标方通知起2小时内到达现场并投入抢修工作并以最快速度完成抢修工作，不再另行付费。
8. 计划工期为1个工作日，具体作业安排以招标方停电情况而定。
9.验收标准：达到施耐德 MT断路器正常的使用技术标准。
10.费用结算：维修结束验收合格，在接收到中标单位提供的专业维修检测报告后支付合同全部价款。
三、投标人资质要求：
1. 投标人必须持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容。
2. 投标人必须持有施耐德（中国）电气有限公司相关维修服务授权。
3. 法律、行政法规规定的其他条件。
4. 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为45000元，报价不得高于控制价。




报价清单附后：

	报价清单

	项目名称
	江苏大学附属医院外科配电房施耐德 MT型断路器维修项目
	报价单位
（公章）
	

	序号
	品牌
	型号
	配件/规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	施耐德 
	MT
	保护单元MI2.0E
	套
	6
	
	

	2
	
	
	控制单元执行机构
	套
	8
	
	

	3
	
	
	分闸线圈
	只
	8
	
	

	4
	
	
	合闸线圈
	只
	8
	
	

	总价(含税)：           元  (大写)                    

	编制说明：
	1.需更换的配件必须为施耐德原厂配件（须提供产品合格证）。
2.本项目总价含配件、人工、税等所有费用。
3.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
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