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一、项目概况及总体要求
1.项目名称：江苏大学附属医院外科大楼锅炉房蓄热罐更换项目
2.项目概况：江苏大学附属医院锅炉房作为整个医院供暖、热水和蒸汽供应系统的核心，是医院维持正常运转、保障医疗安全和提升患者康复环境的生命线能源中枢。锅炉房是保障医疗活动正常运行的基础设施核心，维持诊疗环境：为手术室、产房、ICU、新生儿病房等关键区域提供恒温恒湿的洁净空调热源，这是精密医疗设备和危重病人生命的必要条件。为全院冬季采暖提供稳定热源，确保所有科室、病房、候诊区处于适宜温度，直接影响患者舒适度与医护人员工作效率。生活与卫生热水：供应洗手、洗澡、厨房、洗涤等全方位热水，是基础卫生和防止交叉感染的重要保障。
江苏大学附属医院外科大楼锅炉房蓄热水罐共有3个，其中两个为采暖蓄热罐分别是150m3，一个为洗澡蓄热水罐50m3，于2006年底安装使用，设备使用年限近20年，达到使用寿命，需要更换。将原3个蓄热水罐拆除移出机房，新蓄热水罐根据现场位置安装，罐体符合相关压力容器规定。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他
三、技术要求
详见“江苏大学附属医院外科大楼锅炉房蓄热罐更换项目-技术规格书”要求。
四、安装清单及技术规格要求
	江苏大学附属医院外科大楼锅炉房蓄热罐更换项目-设备清单

	序号
	项目名称
	招标参数
	单位
	数量
	备注

	一、原系统设备拆除
	
	
	
	

	1
	采暖蓄热罐
	尺寸∅3600，直段13.4m，有效容积150m3
	台
	2
	

	2
	生活热水蓄热罐
	尺寸∅3000，直段6m，有效容积50m3
	台
	1
	

	3
	运输通道墙体拆除及设备、管道移位
	包含原隔墙拆除、开门洞（包括拆除垃圾清运）以及墙体恢复、修补等，影响运输通道的设备、管道移位及复原
	项
	1
	

	4
	设备基础
	原设备基础拆除及新设备基础制作
	项
	1
	

	二、新设备制作安装
	
	
	
	

	1
	采暖蓄热罐
	（1） 单罐尺寸∅3600，直段13.4m，有效容积150m3，蓄热量12212kWH。
（2） 蓄热水罐承压1.0MPa,工作介质为水，蓄热温度150℃
（3） 材质Q345R，壁厚不小于14mm。
（4） 外保温采用岩棉，厚度120mm，外包0.5mm铝皮保护层。
（5）内设均流隔板及布水器，每组均流隔板间设人孔、自动排气阀及排污阀。
	台
	2
	

	2
	生活热水蓄热罐
	（1） 单罐尺寸∅3000，直段6m，有效容积50m3，蓄热量4071kWH。
（2） 蓄热水罐承压1.0MPa,工作介质为水，蓄热温度150℃
（3） 材质Q345R，壁厚不小于14mm。
（4） 外保温采用岩棉，厚度120mm，外包0.5mm铝皮保护层。
（5）内设均流隔板及布水器，每组均流隔板间设人孔、自动排气阀及排污阀。
	台
	1
	

	3
	管线及辅材
	
	项
	1
	





五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	工期要求
	
	150日历天

	2
	承包方式
	
	包工包料

	3
	质保期要求
	
	两年

	4
	付款方式
	
	安装、验收合格并能够正常使用后，凭需求方出具的验收合格报告，供货方提供发票及其它票据入库。需求方从入库之日起3个月内付80%货款；在设备正常稳定使用，且供货方已经履行其约定全部义务的情况下，第一年结束后3个月内需求方付10%，二年质保期结束后3个月内需求方付清10%余款。


六、特定资格条件
对投标人应具备的资格要求如下： 
1、通用资格条件
1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。
1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。
1.3 投标人不得存在以下情形之一：
在信用中国网站（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；
2、专用资格条件
2.1 资质等级要求：具有特种设备生产许可证，证书许可项目包含“压力容器制造”D级及以上资质 。
2.2 国家规定的其他条件(如国家强制性行业要求、资格条件等)：无   
2.3 业绩要求：投标人近 5 年（自2020年1月1日起至投标截止日为止）至少具有1套及以上200m³及以上具备斜温层技术特征的热水储罐或者冷水储罐投运业绩。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的证明材料,否则按无效业绩处理。（证明材料须至少包含：合同首页、合同买卖双方签字盖章页、合同签订时间页、能够反映上述业绩要求的相关内容页以及用户证明。业绩要求的相关内容页包含：技术协议/图纸/验收报告等。用户证明须由最终用户盖章或签字，可以是验收证明/使用证明/回访记录/其他能证明投运的材料）。
2.4 本次招标不接受联合体投标。
2.5 本次招标不接受代理商投标。
七、服务要求
1、本项目须提供两年免费质保。免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证在设备的设计使用周期内，使用方能更换或购买到原厂正品的零部件及易损件，确保设备的正常使用。
2、中标人须承诺所有涉及到软件及资源的，都必须提供正版或授权证书，不得使用盗版或无合规证书的软件与资源。硬件设备提供的检测报告或证书，需出具国家认可的检测机构报告或认证证书。
3、中标人须负责本次采购设备、器材的运输、安装、现场调试，中标人须配合采购人按现场的要求优化布置方案，并按采购人要求布置到位。
4、中标人须承诺所投产品应全部满足技术规格书。
注：必须针对上述要求在投标文件中逐条表述及承诺。


申购单位（公章）：
              或项目负责人（签字）：
                                   年     月     日

